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CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo       CEP. 14800-190, Araraquara - SP
Telefone (16) 3332-3416                                             logattiltda@uol.com.br

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

FL. 01/01

PROP:    PREFEITURA DO MUNÍCIPIO DE ARARAQUARA

Autor do Projeto:

Eng./Arq.:   ????
CREA/CAU:   ????
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DETALHE DA CAIXA PARA
REGISTRO DE RECALQUE

DETALHE DA SINALIZAÇÃO AÉREA E DE SOLO
E ALTURA MÁXIMA DOS EXTINTORES DETALHE DA ESCADA E CORRIMÃO
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ESQUEMA  DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
DA BOMBA DE INCÊNDIO
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RUBENS BELINELLI JUNIOR
CREA: 060121814-9

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

OBRA:   UPA CENTRAL - AMÉLIA BERNARDINO CUTRALE

ASSUNTO: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

LOCAL:    AV. MARGINAL MARIA ANTONIA CAMARGO DE OLIVEIRA

BAIRRO: VILA FERROVIARIA (CENTRO)

ESCALA: INDICDA

A IT41 /19 SERÁ ATENDIDA

EXTINTOR CO2 6 Kg

HIDRANTE SIMPLES

EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 2-A

90

ILUMINACAO DE EMERGENCIA

RESERVATORIO DE INCENDIO

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

AVISADOR SONORO TIPO SIRENE

CENTRAL DO SISTEMA DE 

GRUPO MOTO GERADOR

CENTRAL PREDIAL DE  GLP 

BOTOEIRA ACINADOR ALARME

TELEFONE DE EMERGENCIA/ INTERFONE

VALVULA DE GOVERNO E ALARME (VGA)
E/OU DE COMANDO SECCIONAL (CS)

DIRECAO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA

ILUMINACAO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO

ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO

PÁRA-RAIOS

QDL

BOMBA DE INCÊNDIO

PORTA CORTA-FOGO P-90

SHAFTS PROTEGIDOS

BARRA ANTI-PÂNICO

REGISTRO DE RECALQUE DE PAREDE

CHAVE ELÉTRICA PRINCIPAL

DETENTOR DE FUMAÇA PONTUAL

BOMBA DE INCENDIO PARA O 

CENTRAL DE BATERIAS DO SISTEMA DE ALARME

SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA
BATERIAS DE ACUMULADORES PARA O

SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME

BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)

LEGENDA
EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 20 BC BATERIAS DOS SIST. DE ALARME E DETECÇÃO

ACESSO DE VIATURAS

CALDEIRA

ENTRADA DE BOMBEIRO
PARA COMBATE E SALVAMENTO

EQUIPAMENTOS PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

ARMÁRIO DE 1º SOCORROS

PRODUTO CORROSIVO

EXTINTOR ABC

EXTINTOR DE PÓ SOBRE 
RODAS 80BC

PRODUTO PERIGOSO
PLACA DE SINALIZAÇÃO

INFLAMÁVEL

TANQUE ACIMA DO SOLO HORIZ.

EXTINTOR DE ESPUMA MECÂNICA 10-B

EXTINTOR SOBRERODAS DE ESPUMA

EQUIPAMENTO Á PROVA DE EXPLOSÃOHIDRANTE DUPLO

HIDRANTE TRIPLO

EXTRATO FORMADOR DE ESPUMA (EFE)

SISTEMA PORTATIL DE ESPUMA 
ESGUICHO LANÇADOR

PORTATIL
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TABELA DE ÁREAS

BLOCO 1 - 1º PAVIMENTO  517,09 m2

AMBIENTE ÁREAS 

BLOCO 1 - 2º PAVIMENTO

BLOCO 2

517.09 m2

1055.60 m2

ÁREA TOTAL 
CONSTRUÍDA

BLOCO 5 - SALA DE JUDÔ

5304.29 m2

147.19 m2

BLOCO 3 - 1º PAVIMENTO 1008.30 m2

BLOCO 3 - 2ºPAVIMENTO 1098.00 m2

BLOCO 4 - TEATRO 201.35 m2

BLOCO 6 - QUADRA POLIES. 759.07 m2

BLOCO 7 1155.69 m2

NOTA: Os blocos do 1 ao 6 são pertencentes a es-
cola EMEF Ricardo de C.C.Monteiro. O bloco 7  se
refere ao CER Ricardo de Caramuru C. Monteiro. SEM ESCALA
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